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ABSTRAK

Penyulang Godean 2 adalah salah satu penyulang tegangan menengah terletak di area pelayanan jaringan PLN Area Yogyakarta Rayon Sedayu.. Penyulang tersebut dibebani oleh konsumen rumah tangga ,sekolah dan industri. Jarak panjang jaringan penyulang utama dari PMT sampai recloser sekitar 8,810 km, dari recloser sampai ujung jaringan sekitar 10,530 km, total panjang penyulang utama sekitar 19,340 km dan enam tapping feeder 6 arah sepanjang 13,850 km dengan total panjang keseluruhan penyulang 32,790 km adapun jenis kabel yang digunakan AAAC 240 mm untuk main feeder, dan AAAC 70 mm untuk tapping feeder. Melihat kondisi penyulang Godean 2 maka sangat dimungkinkan akan terjadinya susut tegangan pada penyulang tersebut. 

Hasil perhitungan susut tegangan pada penyulang 20 kV Godean 2 diperoleh tegangan terima pada bus 5 sampai dengan bus 13 melebihi batas toleransi ± 5% yaitu sebesar  18934,56Volt pada bus 5 turun sampai dengan 18527,25 Volt pada bus 13 dengan tegangan kerja 20 kV adapun prosentase susut tegangannya adalah 5,33% sampai dengan 7,36%. Hasil perhitungan susut tegangan setelah dinaikan faktor daya dari 0,85 menjadi 0,95 dengan memasang kapasitor shunt pada setiap bus diperoleh susut terbesar pada bus 2 sebesar 617,21 Volt dan tegangan pada bus 5 sampai dengan bus 13 mempunyai tegangan yang melebihi standar yaitu 18995,08 Volt sampai dengan tegangan terendah 18627,59 dalam kisaran 5,02% sampai dengan 6,86% dari standar 5% tengangan kerja 20 kV (SPLN72, 1987). 
Dari hasil yang didapatkan dapat dipakai sebagai acuan untuk mengkoreksi jaringan penyulang Godean 2 ,penulis juga menyarankan agar kedepannya sebagian beban pada jaringan dapat dipindah ke penyulang lain yang terdekat guna mengurangi terjadinya susut tegangan.
Kata Kunci: Penyulang, Susut tegangan, Daya, Kapasitor, SPLN72 1987.
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